SEKOLAB s.r.o.
Provoz zku$ebni laboratofe Daimlerova 1172 /5, 301 00 Plzen
Zkusebni laboratof evidovana pod &islem 4120
tel. 377823323, tel/fax. 377822029, E-mail: sekolab@voiny.cz

Protokol o zkousce

€. 2349/25
Objednal(a): Obec Drahofiiv Ujezd, Drahoritiv Ujezd &.p. 20, 338 08 Zbiroh
1ICO: 47695943
Misto odbéru: UV Drahoritiv Ujezd - odbérové misto na UV
Typ rozboru: Surova voda kraceny rozbor dle Viyhl. &. 428/2001 Sb. v platném znéni (podzemni)
Pofadové ¢. vzorku: 2349
Zpusob odbéru: Prosty vzorek
Odbeér provedia: ZkuSebni laboratoi SEKOLAB s.r.o. Datum odbéru: 16.7.2025
dle SOP V2 Datum pfijmu: 16.7.2025

Prijem provedi(a): Johannova Datum dokonéeni: 24.7.2025

: Nazev zkouSek Jednotka h:\:::::a Naméfeno N::;?::‘tia Zpracovano dle metody
Mikrobiologické ukazatele:
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 SOP 21-CSN 757835
Intestinalni enterokoky KTJ/100 mi 8 SOP 24-CSN EN ISO 7899-2
Mikroskop.obraz abioseston + % 1 CSN 75 7712
Mikroskop.obraz - pocet org. + jedinci/ml 0 CSN 757712
Somatické kolifagy PTJ/100 mi 0 EPS
Fyzikéiné - chemické ukazatele:
Teplota * °C 12,0 SOP V2
Barva mg/l Pt <5 SOP 15-CSN EN ISO 7887
Zakal ZF(n) 0,54 +15% |SOP 13-CSN EN ISO 7027-1
Hodnota pH 7,9 +0,1 SOP 3-CSN ISO 10523
Zelezo mg/| 0,07 +15% |SOP 17-CSN 1S06332
Mangan mg/l < 0,05 SOP 18-CSN IS0 6333
CHSKwa mg/l <0,70 SOP 10-CSN EN ISO 8467
Amonné ionty mg/l <0,05 SOP 16-CSN ISO 7150-1
Dusitany mg/l <0,01 SOP 5-CSN EN 26777
Dusiénany mg/| <1 SOP 4-CSN ISO 7890-3
Konduktivita mS/m 44 5% SOP 11-CSN EN 27888
Tvrdost (vapnik a hofgik) mmol/l 2.3 +15% |SOP 20-CSN ISO 6059
Vapnik mg/l 52 +15% |SOP 19-CSN ISO 6058
Hoftik mg/l 24 SOP 20-CSN IS0 6059
Chioridy mg/l 8,0 +15 % |SOP 14-CSN IS0 9297
Sirany mg/| ' 29 +15%, |SOP 29- CSN 757477

. o fijatelny pro

Paqh P 201G poiibéra‘t‘ele
KNK do pH 4,5 mmol/l 4,3 +10% |SOP 12-CSN EN ISO 9963-1
ZNK dopH 8,3 + mmol/l 0,14 +10% |CSN EN ISO 9963-1
Absorbance < 0,01 SOP 27-CSN 75 7360
Fosfore¢nany mg/l < 0,05 SOP 32-CSN EN ISO 6878

Uvedena nejistota mé&feni je roz$ifena nejistota, ktera byla vypoétena s pouzitim koeficientu 2.
Posouzeni shody s meznimi hodnotami nezohlediiuje nejistotu méfeni.

Zkougka pod oznadenim + neni posouzena

Zkouka pod oznagenim EPS je provedena externim poskytovatelem sluzeb.

Zkouska pod oznaéenim * byla méfena na misté odbéru.

Pozn.: Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork( uvedenych v tomto protokolu.

Protokol mize byt reprodukovan pouze jako celek, jeho &ast Ize reprodukovat jen se souhlasem

zkusebni laboratofe. ey — O
Zpracoval(a): Johannova Jifi Poupa . « : Y5 N

Dne: 24.7.2025 vedouci zkusebni laboratore
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