L SEKOLAB sr.o.
Provoz zkusebni laboratofe Daimlerova 1172 /5, 301 00 Plzeii
A : ZkuSebni laboratof evidovana ped &islem 4120

tel. 377823323, telffax. 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

Protokol o zkousgce
&.111/26

Obec Drahofidv Ujezd, Drahofitv Ujezd &.p. 20, 338 08 Zbiroh ,
47695943 1
Vodovod Drahoritiv Ujezd - odebrano z vodovodni baterie v kuchyni &.p. 79

Pitna voda - krdceny rozbor dle Vyhl. &. 252/2004 Sb. v platném zné&ni

111

Prosty vzorek ‘

Objednal(a):

ICo:

Misto odbéru:
Typirozboru:
Poradové €. vzorku:
Zpiisob odbéru:

Zkousena voda vyhovuje Vyhl. &. 252/2004 Sb. v platném znéni ve stanovenych ukazatelich.
Mezni hodnota = dle Viyhl. MZ €. 252/2004 Sb. v platném znéni
Zvyraznéné hodnoty ukazatelll nevyhovuji meznim hodnotam.

Uvedena nejistota méfeni je rozSifena nejistota, ktera byla vypoitena s pouzitim koeficientu 2.
Pos{ouzeni shody s Viyhl. &. 252/2004 Sb. v platném znéni nezohledriuje nejistotu méfeni.

Zkougka pod oznacenim + neni posouzena

Zkouska pod oznagenim EPS je provedena externim poskytovatelem sluZeb.
Zkouska pod oznaenim * byla mé&fena na misté odbéru.
Pozn.; Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork( uvedenych v tomto protokolu.
Protokol miiZe byt reprodukovan pouze jako celek, jeho cast Ize reprodukovat jen se souhlasem

zkuSebni laboratofe.
Zpracoval(a): Kopacdkova
Dne: 23.1.2026
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Odbér provedia: ZkuSebni laboratof SEKOLAB s.r.0. Datum odbéru; 16.1.2026
Dle SOP v2 Datum pfijmu: 16.1.2026
Pijem provedi(a): Johannova Datum dokonéeni: 23.1.2026 !
; Nazev zkousek Jednotka hr:;g;a Naméfeno N;Jé?:?_'tl,a Zpracovano dle metody
Mikrobiologické ukazatele:
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 SOP 23-CSN EN iSO 9308-1
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 SOP 23-CSN EN SO 9308-1
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 SOP 24-CSN EN SO 7899-2
Poéty kolonii pfi 22 °C KTJ/1ml 200 0 SOP 25-CSN EN IS0 6222
Poéty kolonii pii 36 °C KTJ/Aml 40 0 SOP 25-CSN EN IS0 6222
Fyzikalné - chemické ukazatele:
Teplota * °C dop. 8-12 12,0 SOP V2
Barva mg/l Pt 20 9,8 +20% [SOP 15-CSN EN ISO 7887
Zakal ZF(n) 5 <0,5 SOP 13-CSN EN ISO 7027-1
Hodnota pH 6,5-9,5 7.8 +0,1 SOP 3-CSN ISO 10523
Zelezo mag/l 0,2 < 0,05 SOP 17-CSN 1S06332
Mangan mg/l 0,05 < 0,05 SOP 18-CSN ISO 6333
CHSKyn mg/l 3 <0,70 SOP 10-CSN EN ISO 8467
Amonné ionty ma/l 0,5 < 0,05 SOP 16-CSN ISO 7150-1
Dusitany mg/l 0,5 < 0,01 SOP 5-CSN EN 26777
Dusiénany mg/l 50 <1 SOP 4-CSN ISO 7890-3
Konduktivita mS/m 125 44 +5% |SOP 11-CSN EN 27888
A R fijatelny pro rijatelny pro
Pach. ph 20°C. + pojdbéra)trell')e pofibéra¥e?e
fijatelny pro fijatelny pro
Chl:'.f * po:ibéra!t(eﬁ)e po{:!béra)t’e}i:‘e
Chlér volny * mg/l 0,3 0,14 SOP V2



Protokol o zkous$ce

Zakazka : PR2605301 Datum vystaveni 1 4.2.2026
Zé&kaznik - SEKOLAB s.r.o. Laboratof : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt : Ing. Mgr. Petra Johannova Kontakt : Zakaznicky servis
Adresa : Daimlerova 5 Adresa * Na Harfg 336/9 Praha 9 - Vysogany
301 00 Plzefi 190 00 Ceska Republika
E-mail : sekolab@volny.cz E-mail . customer.support@alsglobal.com
Telefon R Telefon 1 +420 226 226 228
Projekt : Rozbor pitné vody - vzorek &. 111 Stranka t1z2
Cislo objednavky b g, Datum pfijetil vzorkll  : 20.1.2026
Cislo nabidky : PR2024SEKSR-CZ0001
(CZ-129-24-0007)
Misto odb&ru - Datum zkousky 1 20.1.2026 - 4.2.2026
Vzorkoval $ - Urovef Fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postupt
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Laboratof nenf zodpovédna za
Udaje o vzorku dodané zdkaznikem a jejich viiv na platnost vysledku.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkoufek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud neni
na protokolu o zkouSce v &ésti "Vzorkoval" obsaZeno ,ALS", pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak by! pfijat.

Vzorek PR2605301/001, metoda W-RN222LSC: Vzorkovnice obsahovala bublinu.

Pfilohaly Eislo 1,2 jefjsou nedflnou sou&asti protokolu o zkousce.

Za spravnost odpovida

Jméno oprévnéné osob

Lubomir Pokorny

Country Manager

ZkuSebni laboratof &. 1163
akreditovana CIA dle
ESN EN ISOfIEC 17025:2018
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Spolednost je certifikovana dle €SN EN ISO 14001 (Systémy environmentainiho managementu) a €SN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpe&nosti a ochrany zdravf pfi praci)

right solutions. right partner.

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni

. 4.2.2026

Strénka 272
Zakdazka + PR2605301
Zakaznik - SEKOLAB s.r.o.
Vysledky zkousek
Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku vzorek &. 111 e —
Identifikace vzorku PR2605301001 —_— e
Datumn odbéru/éas odbéru 16.1.2026 13:15 —_— i
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Vysledek NM Vysledek NM
celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI 0.04 Bq/l  smaa% o _ _— _
celkovad objemovd aktivita beta W-GBA-PRO 0.10 Bg/l — — —- o —_
radiclogické hodnoceni W-EVAL-DW - - vysledky v — — — — —
pfiloze
Rn W-RN222LSC 5.0 Ba/l 9.3 +15.0% —— = — =
indikativni davka W-EVAL-DW 0.10 mSvirok <0.10 e — — - -

Pokud zakaznik neuvede datum odbéru vzcreu, izboratof he z procesnich divodu uréi sama. Datum je pak rovno datu pijeti veorku do laboralofe a je
uvedeno v zavorkach. Nejistola je roz§ifend nejistota mé&feni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientern roz&iteni k = 2.
Vysvéllivky: LOQ = Mez stanovitelnosti, NM = Nejislota méfenl. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani,

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody | Papis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa Ceské Republika 470 01

W-EVAL-DW Radiologické hodnoceni dle § 100zékona & 263/2016 Sb. (atomovy zakon), die § 98a3 § 101a Prilohy & 27 vyhidsky &.
422/2016 Sb. - pitn4 voda pro vefejnou potfebu a balend voda dodavana na trh v GR

W-GAA-SCI CSN 75 7611 kap. 4 Stanoveni celkové objemové aktivity alfa m&Fenim smési odparku se scintildtorem ZnS(Ag).

W-GBA-PRO CZ_SOP_D06_07_361 (CSN 757612, GSN EN ISO 9697, Doporugeni SUJB ,Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidd v pitné vod& pro vefejnou potfebu a v balené vods, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové|
objemové aklivity beta metodou mé&feni odparku proporciondinim detektorem a vypolet celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 z namé&fenych hodnot.

W-RN222LSC CZ_SOP_D06_07_363.C (CSN 75 7625) Stanoveni Rn-222 kapalinovou scintilagni metodou (LSC).

Symbol ™" u metody znadi zkouSku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kéd
UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Ze zkouZky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o
zkouSce, véetnd informace o akreditaci zkousky. V pripadé, Ze laboratof pouZila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metod& a vydavéd neakreditované vysledky, je tato skuteGnost uvedena na
titulnl strané tohoto protokoiu v oddilu ,Poznadmky". Jsou-li na protokolu o zkoudce vysledky subdodévky, je misto provedenl zkousky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

Zpusob vypoétu sumaénich parametri je k dispozici na vyZadan( v zakaznickém servisu.

Konec protokolu o zkousce

Spolecnost je certifikovdna die CSN EN ISO 14001 a CSN I1SO 45001 www.alsglobal.cz

right solutions. right partner.



Priloha €. 2 Hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd ve vodé k Protokolu
0 zkousSce ¢. PR2605301

Oznaceni vzorku zadavatelem (identifikace S .
a misto odbéru vzorku) 111 - Drahoiiav Ujezd, &.p. 79, okr. Rokycany
Laboratorni &islo vzorku PR2605301-001
Identifikace dodavatele vody Obec Drahofitiv Ujezd, Drahofitiv Ujezd 29, 338 08 DrahoRty
(nazev, adresa, ICO) Ujezd, ICO: 476 95 943
Plvod a druh hodnocené vody Podzemni doddvana pitna voda.
Datum a &as odbéru vzorku 16.1.2026 v 13:15 odebrala pani Burodova, firma
Vzorek odebral (jméno, firma) SEKOLAB, s.r.o.
= Rozsifena % VyhlaSka &. 422/2016 Sb., Pfiloha &. 27
Ukazatel obsahu pFirodnich | Y¥Sledek |y tota | ROZMET Nejvyssi S
: Hi méfeni ¢ | vysledku [ " Referen&ni | VySetfovaci
radionuklidi (vypoctu) méfenf a U (NM) pripustna 3 < p
vyp U (NM) hodnota droven droven
Objemova aktivita 222Rn 9,3 14 Bq/l 300 100 -
Celkova objemova aktivita alfa 0,05 0,02 Bq/l - - 0,20
Celkova objemova aktivita beta <0,10 - Bqg/l - - 0,50
Indikativni davka <0,10 - mSv/rok - 0,10 -

Nejistota méfeni (NM) je roziitena nejistota U (k = 2) odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti, je vyjédfena ve stejnych jednotkach jako
vysledek méfeni.

Hodnoceni vysledkii:

Objemova aktivita radonu, 222Rn, nepfevySuje referenéni Grovei 100 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska
€. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje vySetfovaci troven 0,20 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska
€. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita beta, nepfevySuje vySetfovaci Groveii 0,50 Bqg/l, kterou stanovi vyhlaska
¢. 422/2016 Sb.

Indikativni davka nepfevySuje referenéni Groveii 0,10 mSvirok, kterou stanovi vyhladka ¢. 422/2016 Sb.
s ohledem na to, Ze nejsou pfekrogeny vysetfovaci Grovné objemovych aktivit alfa a beta. V tomto pFipadé se
poklada referenéni Grovefi indikativni davky za nepFekrogenou.

Objemova aktivita radonu, celkové objemové aktivita alfa a celkovs objemova aktivita beta ve vzorku
nepfevysuji referencni nebo vySetfovaci Grovné stanovené vyhlaskou SUJB ¢. 422/2016 Sb.,
Vyhlaska o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje (Pfiloha €. 27).

m pozZzadavkim na

Vysledky rozboru vyhovuii radiologic
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