SEKOLAB suao.
Provoz zkuSebni laboratore Daimlerova 1172/ 5, 301 00 Plzefi
ZkuSebni laboratof evidovana ped &islem 4120
tel. 377823323, telfax. 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

Objednal(a):

iI€o:

Misto odbéru:

Typ rozboru:
Poradové ¢. vzorku:
Zpusob odbéru:

Protokol o zkousce
&. 2330/26

Obec Drahofiuv Ujezd, Drahodtv Ujezd &.p. 20, 338 08 Zbiroh
47695943

UV Drahoftv Ujezd - surova voda

Uplny rozbor dle Viyhl. &. 428/2001 Sb. v platném znéni (surova voda)
2330

Prosty vzorek

Druh vzorku: Surova voda
Odbér provedla: Zkuebni laborator SEKOLAB s.r.o. dle SOP V2

Datum odbéru: 22.07.2026

Datum pfijmu: 22.07.2026
Prijem provedi(a): Johannové Petra Datum dokonéeni: 12.08.2026

Nézev zkousek Jednotka Naméreno ‘ N;j;g;?‘? Zpracovano dle metody
Mikrobiologické a biologické ukazatele:
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP 21-CSN 757836
termotolerantni koliformni bakterie KTJ/100mi 0 SOP 21-CSN 757636
intestinalni enterokoky KTJ/100mi 0 SOP 24-CSN EN ISO 7899-2
mikroskopicky obraz - abioseston % 1 CSN 757712 (+)
mikroskopicky obraz - poget organisma jedinci/mi 0 ESN 757712 {+)
mikroskopicky obraz - Zivé organismy jedinci/ml 0 CSN 75 7712 (+)
somatické kolifagy PTJ/100ml 0 EPS
Fyzikalné - chemické ukazatele:
teplota °C 10,7 SOP V2 (M)
barva mg/l Pt <5 SOP 15-CSN EN ISO 7887
zakal ZF(n) <05 SOP 13-CSN EN SO 7027-1
hodnota pH 7,6 £0,1 SOP 3-CSN IS0 10523
Zelezo mg/l < 0,05 SOP 17-CSN ISO 6332
mangan mg/l < 0,05 SOP 18-CSN ISO 6333
CHSK(Mn) mg/l <0,70 SOP 10-CSN EN ISO B467
amonné ionty mg/| < 0,05 SOP 16-CSN ISO 7150-1
dusitany mg/l < 0,01 SOP 5-CSN EN 26777
dusiénany mg/l <1 SOP 4-CSN 1SO 7850-3
konduktivita mS/m 46 £5% SOP 11-CSN EN 27888
tvrdost (vapnik a hoféik) mmolfl 24 15 % SOP 20-CSN ISO 6059
vépnik mg/l 54 +15% | SOP 18-CSN ISO 6058
hof&ik mg/l 26 SOP 20-CSN I1SO 6059
chloridy mg/l 9,8 +15% SOP 14-CSN 1SO 9297
sirany mg/l 27 +15% |[SOP 20-GSN 757477
pfijatelna/y pro
pach pfi 20 °C odbératele (PV - (+)
pach, chut)

fluoridy mg/l 0,11 +15% TNV 75 7431 (+)
KNK do pH 4,5 mmol/l 4,3 +10 % SOP 12-CSN EN ISO 9963-1
ZNK do pH 8,3 mmol/l <0,1 CSN EN 1SO 9963-1 (+)
absorbance < 0,01 SOP 27-CSN 75 7360
fosfore€nany mg/l < 0,05 SOP 32-CSN EN ISO 6878

Strana 1/2




SEKOLAB sro.
Daimlerova 1172/5, Plzefi

Misto odbéru:
Typ rozboru:

Protokol o zkousce

€. 2330/26

UV Drahofiav Ujezd - surova voda
Upiny rozbor dle Vyhl. &. 428/2001 Sb. v platném zn&ni (surova voda)

Poradové €. vzorku: 2330
Nazev zkousSek Jednotka Nameéfeno N;jé?:?ltia Zpracovéno dle metody
nasyceni kyslikem O2 mgfl 1,9 SOPV2 (™
kyanidy celkové mg/l < (0,005 EPS
BSK(5) mg/l <1 SOP 1-CSN EN ISO 5815-1
CHSK(Cr) mg/l 9,3 +15% SOP 2-C8N ISO 15705
nerozpusténé latky pfi 105 °C mg/l <2 SOP 8-CSN EN 872
celkovy dusik mg/l 0,84 +20% SOP 28-CSN EN 25663
celkovy fosfor mg/) <0,05 SOP 7-CSN EN ISO 6878
anionaktivni tenzidy (PAL-A) mg/l <0,1 SOP 30-CSN EN 903
ropné uhlovodiky (C10 - C40) mg/l < 0,0500 EPS
Celkoveé kovy:
rtut’ pal < 0,0100 EPS
arsen Hal <1,0 EPS
bor mg/l 0,056 +10% EPS
kadmium paf <0,20 EPS
chrom pah <1,0 EPS
meéd' po/l <1,0 EPS
nikl pahl 2,1 +10% EPS
olovo vaft <10 EPS
zinek paft <2,0 EPS
Polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU):
benzo(a)pyren pol < 0,0050 EPS
benzo(b)fluoranthen pgn < 0,020 EPS
benzo(g,h,i)perylen ugh < (0,020 EPS
benzo(k)fluoranthen pgh < 0,020 EPS
indeno(1,2,3-cd)pyren ugfl < 0,020 EPS
suma 4 PAU pgll 0 EPS
Pesticidy:
pesticidni latky celk. | pgfl < 0,010 EPS

Uvedena nejistota méFeni je rozsitena nejistota, ktera byla vypottena s pouZitim koeficientu 2.
ZkouSka/odbér pod oznadenim + neni posouzen(a).
Zkouska pod oznacenim EPS je provedena externim poskytovatelem sluZeb. .
Zkouska pod oznacenim * byla mérena na misté odb&ru.
Pozn.: Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu. Protokol mize byt reprodukovén pouze jako celek, jeho
&ast Ize reprodukovat jen se souhlasem zkugebni laboratofe.

Zpracoval(a): Kopatkova
Dne 12.08.2026
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vedouci zkuSebni laboratofe




